
MONTAGEANLEITUNG

Montage des Abgassensors bei
VK .../K-1 E, VK INT .../K-1 E
VK .../7-2 E

Legende zu Abb. 1 bis 3

1 Abgassensor
2 Bohrung
3 Mutter
4 Einbaufeld für VRC...
5 Abdeckplatte
6 System Pro E Anschlußebene
7 Klemmenkasten
8 Anschlußstecker für Abgassensor
9 interner Kesselthermostat

10 Strömungssicherung
11 Fühler mit Halter

Abb. 1 Abgassensor einbauen
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Abb. 2 Abgassensor anklemmen
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¡Ver más instrucciones sobre el
montaje en el manual de instala-
ciones!

Weitere Montagehinweise siehe
Installationsanleitung!

Dalsze zalecenia dotyczące
montażu – patrz instrukcji
instalacyjnej.

�îëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ
ñì. â èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó.

Abb. 3b Fühler an Strömungssicherung des
VK .../7-2 E montieren
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Abb. 3a Fühler an Strömungssicherung des
VK .../K-1 E, VK INT .../K-1 E 
montieren
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